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主蒸気隔離弁閉等により原子炉圧力が上昇
し、原子炉圧力高信号継続（１５秒間）にて、
非常用復水器作動
（隔離弁（3A、3B）が閉から開）
（ウォーミング弁17A、Bと20A、Bが開から閉）

○原子炉隔離継続時は、原子炉を約１７５℃
まで冷却し、以降は停止時冷却系で冷却

○原子炉隔離復旧後（主蒸気隔離弁開弁）
は、主復水器にて冷却
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非常用復水器の動作概要（２／３）

（２）非常用復水器 自動作動時
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非常用復水器用
貯蔵タンクＢ，Ｄ

非常用復水器用
貯蔵タンクＡ，Ｃ
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原子炉圧力高
（１５秒継続）
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自動作動インターロック：
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ＭＯＶ（電動弁）

ＡＯＶ（空気作動弁）

（弁状態・種類）

閉→開→閉 閉→開→閉

非常用復水器胴側の水位検知により
補給水弁ＭＯＶ－１０（Ａ／Ｂ）が自動
で開閉
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